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Na podstawie:

e art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sénvitamej (tDz, U

z2015r. poz. 1412)

e art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 139)

o § 17 ust.l pkt 41§ 19 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989)

po rozpatrzeniu wynikéw badaf pobranych probek wody w ramach kontroli wewnetrznej w dniu
02.11.2015r. i w dniu 27.01.2016r. w ramach biezacego nadzoru z:

- Le$nogéra, gm. Grebkéw — SUW — woda uzdatniona

- Trzebicza 32, gm. Grebkéw — Szkota Podstawowa

oraz na podstawie uzyskanych wynikéw badan w/w probek: Nr sprawozdania z badan wody:
OL-LBW.6211.2326.2015 z dnia 09.11.2015r. i Nr OL-LBW.6210.62.2016 z dnia 01.02.2016r.
wykonanych zgodnie z wymaganiami zatacznika nr 10 do w/w rozporzadzenia

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wegrowie
stwierdza brak przydatnosci wody do spozycia przez ludzi
z wodociagu publicznego w LeSnogorze, gm. Grebkow
zarzadzanego przez Zaklad Gospodarki Komunalnej w Grgbkowie

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdania z badan Nr OL-LBW.6211.2326.2015 z dnia 09.11.2015r. wody
uzdatnionej podawanej do sieci pobranej w ramach kontroli wewnetrznej stwierdzono przekroczenie
manganu 186 upg/l (NDS — 50 pg/l) i sprawozdania z badan Nr OL-LBW.6210.62.2016 z dnia
01.02.2016r. wody pobranej w ramach biezacego nadzoru w sieci dystrybucyjnej w punkcie pobran
probek wody w miejscowosci Trzebucza 32 stwierdzono przekroczenie manganu 164 pg/l (NDS - 50
ng/l). Majac powyzsze na uwadze oraz przeciwdzialajac dalszemu pogorszeniu si¢ jakosci wody
dostarczanej przez wodociag publiczny Lesnogéra i biorac pod uwage wytyczne WHO zgodnie
z ktérymi mangan jest parametrem wskaznikowym i nie stwarza zagrozenia dla zdrowia oraz na
podstawie § 17 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi stwierdzono jak powyzej.
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