% ) Wegréw, dn. 18.12.2014r.

OCENA JAKOSCI WODY 3014 - 12

Na podstawie: T

o art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U.
z2011r. Nr 212, poz. 1263 z p6zn. zm.)

e art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z p6zn. zm.)

e § 14 ustl pkt3i§ 16 ust.l rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z pdzniejszymi
zmianami Dz. U. z 2010r., Nr 72, poz. 466)

Po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole: Nr HKN.4410/4/WEG/14, Nr HKN.4410/732/WEG/14
z poboru prébek wody dokonanego w ramach biezacego nadzoru w dniach: 15.01.2014r., 02.07.2014r.

~ i w dniach: 14.04.2014r., 27.10.2014r., 17.11.2014r, z kontroli wewnegtrznej z:

- Le$nogoéra, gm. Grebkéw — SUW — woda uzdatniona

- Zarndéwka 45, gm. Grebkéw — budynek mieszkalny

- Trzebucza, gm. Grebkow — Szkota Podstawowa

oraz na podstawie uzyskanych wynikow badan w/w probek: Nr sprawozdania OL-LBW.6210.11.2014
z dnia 17.01.2014r., Nr OL-LBW.6210.732.2014 z dnia 04.07.2014r. i wynikéw badan z kontroli
wewnetrznej: Nr sprawozdania OL-LBW.6211.836.2014 z dnia 16.04.2014r.,
Nr OL-LBW.6211.2486.2014 z dnia 30.10.2014r. i Nr OL-LBW.6211.2638.2014 z dnia 20.11.2014r.
wykonanych zgodnie z wymaganiami zatacznika nr 9 do w/w rozporzadzenia

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wegrowie
stwierdza warunkows przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego w Le$nogoérze, gm. Grebkow
zarzadzanego przez Zaklad Gospodarki Komunalnej w Gregbkowie

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdania Nr  OL-LBW.6211.2486.2014 z dnia  30.10.2014r.
i Nr OL-LBW.6211.2638.2014 z dnia 20.11.2014r. z przeprowadzonego badania wody z wodociagu
publicznego w Lesnogorze stwierdzono, ze nie spetnia ona wymagan okreslonych w zataczniku nr 3
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi. W wodzie uzdatnionej podawanej do sieci pobranej w ramach kontroli
wewnetrznej stwierdzono przekroczenie manganu 132 pg/l (najwyzsze dopuszczalne stezenie 50 ug/l) i
po rozwazeniu stopnia zagrozenia dla konsumentéw oraz na podstawie § 14 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
stwierdzono jak powyzej.
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