Ocena obszarowa jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi na
terenie gminy Grebkow za rok 2015

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1412) i § 20 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U.z2015r., poz.1989)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wegrowie przekazuje ponizsze informacje:
Na terenie Gminy zlokalizowane sa 4 wodociagi publiczne w: Grgbkowie, Polkowie Sagaty,
Kopciach i Le$nogérze. Producentem wody zaopatrujacym ludno$¢ i dostarczajacym wode

jest Zaktad Gospodarki Komunalnej w Grebkowie.

Dane o poszczegdlnych wodociagach przedstawiono w tabeli ponize;:

Lp. | Wodociag | Wielkos¢ Liczba
produkcji ludnosci Zaopatrywane miejscowosci
(m*d) | zaopatrywanej w
wode
1. | Grebkéw 212,23 1840 Grebkow, Ogrodek, Podsusze, Kézki,
Jabtonna, Stara Sucha, Nowa Sucha,
Stuchocin
2. | Polkow 138,12 880 Polkéw Sagaty, Grodzisk, Suchodét,
Sagatly Oszczerze, Ziomaki, Pobratymy, Polkow
Dacbogi
3. | Kopcie 119,1 730 Kopcie, Aleksandréwka, Chojeczno
Cesarze, Chojeczno Sybilaki, Galki,
Proszew A, Proszew B
4. | Lesnogora 78,77 840 Les$nogoéra, Trzebucza, Zarndwka,
Stawiska, Kol. Sinoteka, Stara Trzcianka

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. pracownicy Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Wegrowie pobrali do badan laboratoryjnych ogoétem
15 préobek wody w ramach monitoringu kontrolnego oraz 4 probki wody w ramach
monitoringu przegladowego. Ponadto przedsigbiorstwo wodociagowe wykonywato badania
wody w ramach kontroli wewnetrznej. Czgstotliwo$¢ pobierania probek dostosowana byta do
wielkosci produkcji wody 1 liczby odbiorcow. Woda pobierana byla zgodnie
z harmonogramem ze statych punktdéw, ustalonych wspdlnie z administratorami wodociagow.
Punkty pobierania probek wody zlokalizowane sa w sieci wodociggowej u odbiorcéw ustug
oraz w stacji uzdatniania wody — woda uzdatniona i surowa.

Woda w ramach monitoringu kontrolnego badana byta pod wzgledem fizyko-chemicznym,
mikrobiologicznym oraz organoleptycznym w zakresie: metno$¢, barwa, zapach, smak,
odczyn (pH), przewodnos¢ elektryczna whasciwa w temp. 25°C, amonowy jon, bakterie grupy
coli w 100ml, Escherichia coli w 100ml, natomiast zakres monitoringu przegladowego
obejmowat parametry: metno$é, barwa, zapach, smak, odczyn (pH), przewodnos¢ elektryczna
wlasciwa w temp. 25°C, amonowy jon, azotyny, azotany, zelazo, mangan, twardosé,




utlenialno$¢, chlorki, fluorki, siarczany, cyjanki ogdlne, bor, kadm, chrom, ofdéw, nikiel,
miedz, sod, antymon, glin, selen, arsen, rteé, benzen, 1,2-dichloroetan, S trichloroetenu i
tetrachloroetenu, benzo(a)piren, Y wielopierécieniowych weglowodoréw aromatycznych,
S THM), Y. pestycydow, bromiany, bakterie grupy coli w 100ml, Escherichia coli w 100ml,
ogélna liczba mikroorganizmow w 22+2°C, Enterokoki (paciorkowce katowe) w 100ml.
Wymienione zakresy badan zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61,
poz. 417 z pdzn. zm.) 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie
jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

- wodociag Kopcie — w maju w miejscowoscl Aleksandrowka 18, w pobranej probce wody
stwierdzono podwyzszony poziom metnosci 1,5 NTU ( najwyzszy dopuszczalny poziom
1 NTU), w pobranej powtérnie do badania probce wody z tego punktu stwierdzono wiasciwy
poziom metnosci;

- Wodociag Le$nogéra — w ramach monitoringu przegladowego dnia 12 maja 20135r.
pobrano do badania wodg z omawianego wodociagu, w wyniku badan stwierdzono >300
0g6Ing liczb¢ mikroorganizmow w 22+2°C po 72h (najwyzsza dopuszczalna wartos$¢ — bez
nieprawidlowych zmian), powtérne badania wody przeprowadzone w ramach kontroli
wewnetrznej wykazaty obecnos¢ mikroorganizméw w 22 £2°C po 72h mieszczace si¢
w dopuszczalnych wartosciach.

Ze wzgledu na podwyzszong zawartos¢ manganu w wodzie podawanej do sieci 186 g/l
(najwyzsze dopuszczalne stezenie 50 ug/l) prowadzone bylo postepowanie administracyjne,
termin wykonania decyzji do 31.12.2015r., w dniu 27.01.2016r. wode pobrano w ramach
biezacego nadzoru w sieci dystrybucyjnej w punkcie pobran probek wody w miejscowosci
Trzebucza 32 i stwierdzono przekroczenie manganu 164 ug/l (NDS - 50 pg/l). W zwiazku
z utrzymujaca si¢ podwyzszona zawartoécia manganu w dniu 09.02.2016r. wydano decyzje
o braku przydatnosci wody do spozycia i wyeliminowanie ponadnormatywnej zawartosci
manganu z wody doprowadzajac jej jako$¢ do wymagan okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w terminie do 3 1.12.2016r.;

- Wodociag Grebkéw i Polkéw Sagaly - w ciagu calego roku 2015 nie stwierdzono
przekroczen w wodzie zadnego badanego parametru. Jakos¢ wody zgodna z wymaganiami
obowiazujacego rozporzadzenia Ministra 7drowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Woda z wodociagéw w Grebkowie, Kopciach i Le$nogdrze poddawana jest procesom
uzdatniania (odzelaziania, odmanganiania 1 napowietrzania ), z wodociagu w Polkowie
Sagaly nie wymaga uzdatniania.
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