Ocena obszarowa jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi na
terenie gminy Grebkow za rok 2016

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1412) 1 § 20 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U.z2015r., poz.1989)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wegrowie przekazuje ponizsze informacje:
Na terenie Gminy zlokalizowane sa 4 wodociagi publiczne w: Grebkowie, Polkowie Sagaty,
Kopciach i Le$nogoérze. Producentem wody zaopatrujacym ludnos¢ i dostarczajacym wode

jest Zaktad Gospodarki Komunalnej w Grebkowie.

Dane o poszczegélnych wodociagach przedstawiono w tabeli ponize;j:

Lp. | Wodociag | Wielkos¢ Liczba
produkcji ludnosci Zaopatrywane miejscowosci
(m?/d) | zaopatrywanej w
wode
1. | Grebkéw 236,15 1840 Grebkéw, Ogrodek, Podsusze, Kozki,
Jabtonna, Stara Sucha, Nowa Sucha,
Stuchocin
2. | Polkow 150,56 880 Polkéw Sagatly, Grodzisk, Suchodoél,
Sagaty Oszczerze, Ziomaki, Pobratymy, Polkow
Dacbogi
3. | Kopcie 120,00 736 Kopcie, Aleksandrowka, Chojeczno
Cesarze, Chojeczno Sybilaki, Galki,
Proszew A, Proszew B
4. | Lesnogora 75,38 840 Les$nogoéra, Trzebucza, Zarnéwka,
Stawiska, Kol. Sinotgka, Stara Trzcianka

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. pracownicy Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Wegrowie pobrali do badan laboratoryjnych ogoélem
14 probek wody w ramach monitoringu kontrolnego oraz 3 probki wody w ramach
monitoringu przegladowego. Ponadto przedsigbiorstwo wodociagowe wykonywalo badania
wody w ramach kontroli wewnetrznej. Czgstotliwos¢ pobierania probek dostosowana byta do
wielkosci produkcji wody 1 liczby odbiorcow. Woda pobierana byla zgodnie
z harmonogramem ze statych punktow, ustalonych wspdlnie z administratorami wodociagow.
Punkty pobierania probek wody zlokalizowane sa w sieci wodociggowej u odbiorcéw ustug
oraz w stacji uzdatniania wody — woda uzdatniona i surowa.

Woda w ramach monitoringu kontrolnego badana byta pod wzgledem fizyko-chemicznym,
mikrobiologicznym oraz organoleptycznym w zakresie: metnos$¢, barwa, zapach, smak,
odczyn (pH), przewodnos¢ elektryczna whasciwa w temp. 25°C, amonowy jon, bakterie grupy
coli w 100ml, Escherichia coli w 100ml, natomiast zakres monitoringu przegladowego
obejmowal parametry: metnos¢, barwa, zapach, smak, odczyn (pH), przewodnos¢ elektryczna
wlasciwa w temp. 25°C, amonowy jon, azotyny, azotany, zelazo, mangan, twardosc,




utlenialno$é, chlorki, fluorki, siarczany, cyjanki ogélne, bor, kadm, chrom, otdéw, nikiel,
miedz, soéd, antymon, glin, selen, arsen, rte¢, benzen, 1,2-dichloroetan, > trichloroetenu
i tetrachloroetenu, benzo(a)piren, Y wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych,
S THM), Y pestycydéw, bromiany, bakterie grupy coli w 100ml, Escherichia coli w 100ml,
ogblna liczba mikroorganizméw w 22+2°C, Enterokoki (paciorkowce katowe) w 100ml.
Wymienione zakresy badan zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.
1989).

- wodociag Grebkéow — w dniu 27.01.2016 roku w pobranej prébce wody stwierdzono
podwyzszony poziom metnosci 1,6 NTU ( najwyzszy dopuszczalny poziom 1 NTU),
powtérne badanie pobranej probki wykazato whasciwy poziom metnosci. W dniu 6 lipca
w pobranych prébkach wody w Podsuszu 2a i Koézkach wykryto bakterie grupy coli,
w liczbie 6 i 15. W powtérzonych prébkach nie wykryto bakterii. W ramach monitoringu
przegladowego w dniu 11 pazdziernika pobrana zostata probka wody w ktérej stwierdzono
obecno$¢ bakterii grupy coli -6 i enterokokéw -6 (najwyzsza dopuszczalna wartos¢ — 0).
Wydano decyzje o nieprzydatnosci wody. Po natychmiastowych dziataniach naprawczych
w dniu 20.10.2016 r. wydano ocene jako$ci wody o jej przydatnosci do spozycia przez ludzi.
- wodociag Kopcie — w styczniu w miejscowosci Aleksandrowka 18, w pobranej probcee
wody stwierdzono obecnos¢ bakterii grupy coli — 4 w 100 ml wody (w drugiej pobrane]
probee w miejscowosci Proszew 25 nie wykryto bakterii), w pobranej powtérnie do badania
prébee wody z tego punktu nie stwierdzono obecnosci bakterii.

- wodociag Lednogéra — ze wzgledu na podwyzszong zawartos¢ manganu w wodzie
podawanej do sieci 166 pg/l (najwyzsze dopuszczalne stezenie 50 ug/l) prowadzone bylo
postepowanie administracyjne, obowiazki wynikajace z decyzji Nr 5/2016 zostaly wykonane
dnia 20.07.2016 roku.

- wodociag Poikéw Sagaly - w ciagu calcgo roku 2016 nie stwierdzono przekroczen
w wodzie zadnego badanego parametru. Jako$¢ wody zgodna z wymaganiami
obowiazujacego rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Woda z wodociagdw w Grebkowie, Kopciach i Lesnogoérze poddawana jest procesom
uzdatniania (odzelaziania, odmanganiania i napowietrzania ), z wodociagu w Polkowie
Sagaly nie wymaga uzdatniania.
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